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Gutachtennr, 340267

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Birmerkogel

Anlagen 1D: 8181006

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Vertelite Wassermenge (m¥/d): 5

Dieses Gutachlen wird elektronisch in das von der zusténdigen Behdrde dafiir zur Verfiigung gestellte
Datensystem Ubermittelt.

2, Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der {den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgef(ihrten Untersuchungsumfanges alle
Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. {| 304/2001) bzw. das
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mingel festgestellt:

Feststellungen {nur Mangel): keine

4, Notwendige MafRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitat:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitat ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden,

5, Mitgeltende(r) Priifbericht{e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 779582/310425
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Datum 28.03.2026
Kundenn. 10009926
Gutachtennr. 340267

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften, Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemafl §73, LMSVG auforisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeinde Spital am Pyhrn
Siiftsplatz 7
4582 Spital am Pyhrn

Datum 28.03.2026
Kundennr. 10009926
Gutachtennr. 340267

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Birnerkogel

Anlagen |D: 9181006

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m®/d): 5

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zusténdigen Behdrde daflir zur Verfiigung gestelite
Datensystem {bermitielt.

inspektion durch:

Pdschl Marco
Datum:

24.03.26
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:

Queile, Quelifassung ca. 3m, in einem Wald in Hanglage, in einem gekennzeichneten Schutzgebiet, 1
Quelle in QS8S, QSS ist aus Kunststoff, 2 Kammern mit insgesamt 1m?® Fassungsvermégen, Eingtieg in
Vorkammer, ordnungsgemafie Abdeckung, Behélter augenscheinlich dicht, ordnungsbemafier Uberlauf
mit Froschklappe, keine Férderung, kein Windkessal

Hochbehalter Birnerkogel, im Wald ca. 20m unterhalb des QSS, betoniert und gefiiest, 2 Kammern mit je
50m* Fassungsvermdgen, Einstieg in Vorkammer, versperrbare Tir, Behaiter augenscheinlich dicht,
ordnungsgemafer Uberlauf mit Froschklappe

Feststellungen:

Festgestellte Mingel: keine

Das sichtbare nihere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schulz fiir das
Wasservorkommen erwarten,

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichiungen fiir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitt zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen,
Es werden Aufzeichnungen Ober die Eigenkontrolie gefihrt,

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemalien Zustand,
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0Y7247/21000-0, Fax: +43 (()7247/21000-50
eMail; office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 28.03.2026
Kundennr. 10009926
Gutachtennr., 340267

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelie ist untersagt.
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0j7247/21000-0, Fax: +43 {0)7247/24000-50

J} AGRBOLAB GROUP

Your labs. Your service.

eMail: office@agrofab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeinde Spital am Pyhm
Stiftsplatz 7
4582 Spiial am Pyhm

Datum

Kundennr.

28.03.2026
10009926

PRUFBERICHT
Auftrag 779582 WV Birnerkogel
2 Analysennr, 310425 Trinkwasser
£ Probeneingang 24.03.2026
& Probenahme 24.03.2026
% Probenehmer Agrolab Austria Marco P&schl
I Kunden-Probenbezeichnung Seebach 42
‘% Probenahmestelle-Bezeichnung Auslauf Kiiche WB links
g Witterung vor der Probenahme Wechsethaft
£ Witterung wahrend d.Probenahme Trocken
E Bezeichnung Anlage WYV Birnerkogel
§ Offizielle Enthahmesteliennr, 00
iz Bezeichnung Entnahmestelle Netzprohe
2 Angew. Wasseraufbereitungen keine
& Misch-oder Wechselwasser NEIN
§ Rickschlu Qual.beim Verbrauch JA
fé Rickschlull auf Grundwasser JA
£ Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
g TWY
g 30412001
< Parameter
E Einheil Ergebnis Best.-Gr. werle Richiwert Methode
g Allgemeine Angaben zur Prochenahme
& |Lufttemperatur (vor Ort) °c | 5,0] | i | - |
§ Sensorische Untersuchungen
& IGeruch (vor Or) geruchlos 2 GNORM M 6620 ; 2012-12
@ g‘rel?chmack organoleptisch {vor geschimacklos 2 GNORM M 6620 : 2012-12
% Farbung {vor Ort) farblos, Klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
it Bodensatz
£ Mikrobiologische Parameter
:Z) Keloniezahl bei 22°C KBE/m| 12 0 100 EN |SO 6222 : 1999-05
2 |Koloniezahl bei 37°C KBE/mi 1 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
£ [Coliforme Bakterien KBE/100m} 0 0 0 EN iSO 9308-1 ; 2017-01
E E. coli KBEM00mI 0 i] il EN ISO 9308-1 : 2017-01
5 iintestinale Enterokokken KBE/MAG0mI 0 0 0 EN SO 76899-2 ; 2000-04
g Physikalische Parameter
& \Wassertemperatur (vor Ort) °C 6,7 0 25 3| DIN 38404-4 ; 1976-12
g Leitfahigkeit bei 20 *C (vor Ort) USiem 275 5 2500 EN 27888 : 1993-09
2 [pH-Wart (vor Ort) 7.7 Q 6,5-945% EN ISO 10523 : 2012-02
% Chemische Standarduntersuchung
€ [Ammonium (NH4) [mgfi l 0011 001 | [ 05 8 ENISO 11732 2005-02 |
A cdilitrung Au% Saite 1von 3
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman EN ISONEC 17025:2017 akkreditiert, AusschlieBlich nicht akkredtierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet

AGROLAB Austria GmbH 5 !
«8 AGROLAB GROUP

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service,
Tel: +43 (0)7247/21000-0, Fax; +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datumn 28.03.2026

. Kundennr. 10009926
PRUFBERICHT
Auftrag 779582 WV Birnerkogel
Analysennr, 310425 Trinkwasser

TWV
30472001
Parameter
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte Richiwert Methode

Chlorid {Ch mg/t <1 0,7 200 9| ENISO 15682 : 2001-08
Nitrat (NO3) mg/l 3,94 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/t 0.082] 0,025 1 -
Nitrit (NO2) ma/l <0,01| 0,01 061 " EN 1SO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO4) mgt 1,8 1 250 9| DINISO 22743 2015-08
Calcium {Ca) mgh 57,4 1 400 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Eisen {Fe} mg/) <0,01| 0,01 0,2 :;!3! EN SO 17294-2 : 2016-08
Katium (K) mgfl <0,b 0,5 50 195 ENISO 17294-2: 2016-08
Magnesium (Mq) mall 2.29 1 150 19 ENISO 17294-2 : 2016-08
Mangan (Mn) mafl <0,005( 0,005 0,05 ?gj)j ENISO 17294-2: 2016-08
Natrium (Na) mafi 1,36 05 200 EN ISO 172942 : 2016-08
Saurekapazitit his pH 4,3 mmol/l 321 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mall 193 2 EN IS0 9963-1 ; 1995-12
Carbonathérie *dH 8,85 0,2 EN IS0 9963-1 : 1995-12
Gesamthdrte °dH 8,54 0,5 >8,4 33 DIN 38409-6 (H 6) : 1086-01
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmolfl 1,53 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter
[Oxidierbarkeit [mgo21 | <0,10 (NWG) 025 | {7775 8 ENISO8467: 1995:03 (mod) |

1) In Regionen, in denen geclogisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkomm, kann von der zustdndigen Behdrde ein Parameterwert
filr Nitrit von bis zu 0,50mgA akzepiiert werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitratl50+[Nitrit}/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in
diasem Fall dariiber zu informieren, dass dieses Wasser nichl fiir die Zubereitung von Nahrung fir Stuglinge verwendet wird.

15} Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimm! wurde.

16) Uberschreitungen bis zu 750 mg/ blelben aufler Belrachi, sofern der dem Calzium nicht dquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/i nicht
{thersteigl.

18} Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Weit am Punkt
der Abfililung bis zu 4,5 befragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlenséurehiftig oder ist es mit Kohlensédure verselzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

19} Der indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1)
festgelegt.

2} Firden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

22} Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MaBinahmen enthériel oder entsalzt wurde.

34) Bei Einzelwasserversorgingsaniagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bei einwandireler Wasserbeschaffenheit bezilglich Sensorik und Anzahi
KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/ Fe toleriert werden.

35) Bei Einzelwasserversorgungsaniagen (Abgabe < 10 m¥%d} knnen bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezigiich Sensorik und Anzahi
KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn foleriert werden.

39) Dieser Richiwert gilf nicht filr Warmwasser aus TWE Anlagen

8)" Geogen bedingte Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben aufler Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l ditrfen Chlorungsverfafiren nicht
angewendet werden.

9 ’.?as Wasser solffte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalf von 100 mg/l kann es unter Umsténden bei metallischen Werksloffen zu Korrosionen

ommen.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGB! Il 304/2001

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeulet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nichl quantifizierbar.

Das Zeichen *<....(NWG)" ader n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutel, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachwelsgrenze

nicht nachzuweisen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measuremenit,
BIPM, IEC, IFCC, ISG, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordiest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental lfahoratories (TR 537 {ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverldssigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
{Konfidenzintarvall), Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte “Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet,

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
15% Ammonium (NH4)
8% Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium {Mg}
Landgerichi Wels GeschafisfGhrer
FN: 207 3551 Dr. Paul Wimmer
Ust VAT-ID-Ne.: Manfred Gaitdnger
AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagomy
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gekennzeichnet,

Die In diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemai EN ISO/IEC 170252017 akkreditiert. AusschileBiich nicht akkredltierte Verfahren sind mit dem Symbol " ™)

AGROLAB Austria GmbH
<= AGROLAB 57O

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Auslria Your labs. Your service,
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMali: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 28.03.2026
. Kundennr. 10008926
PRUFBERICHT
Auftrag 779582 WV Birnerkogel
Analysennr. 310425 Trinkwasser
7% Nitrat (NO3)
5% Saurekapazitat bis pH 4,3,Sulfat (SO4)

Dle Probenahme erfolgte gemaf: 15O 5667-5 : 2006-04; EN 1SO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prilfungen: 24.03.2026
Ende der Priifungen: 28.03.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensiéinde. In Fallen, wo das Prifflabor nicht filr die Probenahme verantworllich
wat, gellen die hetichleten Ergebnisse filr die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nichl fir die vom Kunden bereilgesteliten Informationen
veraniwantlich, Die ggf. im vorliegenden Prilfbericht dargesteliten Kundeninformationen unterfiegen nicht der Akkrediticrung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitat der Prifergebnisse auswirken. Die auszugswelise Vervielfdltigung des Berichis ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nichl zufdssig.

Bef der Kenformitdtsbewertung wird als Entscheldungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden hicht beriicksichtigh),
sowelt durch enlsprechende geseltziiche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichis anderes festgelagt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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